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         S1 – Разъем последовательного порта персонального компьютера (RS-232) 
         DB9S – 9-штырьковый разъем 
         DB25S – 25-штырьковый разъем 
Схема подключения УОО-АВ исполнения 1 к персональному компьютеру для проведения 

программирования 
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УОО-АВ исполнения 1 

 
Схемы подключения УОО-АВ к телефонному аппарату  

для проведения программирования 
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"Радуга-2А/4A/3A"

 
 

Схема внешних подключений УОО-АВ исполнения 1  
при работе с ППКП "Радуга-2А", "Радуга-4А", "Радуга-3" 

 

Конт. Цепь
1
2
3
4
5
6

Л
ЛТ
Т

+12 В
-12 В

Ко
нт

.
Ц
еп
ь

К
1

об
щ

.
К

2
К

3
об
щ

.
К

4
К

5
об
щ

.
К

6
К

7
об
щ

.
К

8

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

10
 

11
 

12
 

Конт.Цепь
Тх

-12 В
5
7

Х1

Х2

Х3
УОО-АВ
исп.1

"Нота-2"
"Нота-4"

к источнику
питания 12 В

к телефонному
аппарату

к телефонной
линии

 
 

Схемы внешних подключений при работе УОО-АВ  
с ППКОП "Нота-2", "Нота-4" 
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Схема внешних подключений УОО-АВ исполнения 1  
при работе с ППК посредством релейных н.р./н.з. контактов 
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Схема внешних подключений УОО-АВ исполнения 1  

при работе с РРОП внутриобъектовой радиосистемы "Стрелец" 

 


