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НЕИСПР ПОЖАРБПП RS-232ОповещПит БПП
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Шлейфы сигнализации 

Выход оптореле «Внимание» 30В 0.1А
Выход реле «Пожар» 30В, 1А

Выход на БПП

Интерфейс  RS-485(RS-232)

Внешний светозвуковой оповещатель 12В 0.2А
Питание БПП 12B 0.36A (4A в течение 10 с.)
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Внимание 

Выход оптореле «Неисправность» 30В 0.1А

 
Назначение контактов отсека коммутации БПК 

 


